
（公表用） 

一 般 競 争 入 札  質 問 ・ 回 答 書 

 

 工 事 名 【（仮称）長野市豊野防災交流センター整備事業  

 電気設備工事】                

 

質 問 内 容  回 答 

１ 根切り・埋戻し等の金抜内訳

書数量ですが、ハンドホールや

外灯ポール基礎に係る土工事も

含んだ数量としての判断で宜し

いでしようか、ご指示くださ

い。 

 

ハンドホールや外灯ポール基礎に

含みます。 

２ 金抜内訳内訳書 P12受変設備

ブロックハンドホール H1-9です

が図面では、HHA (高圧) 900X90

0X900 R2Kとなっていますが、ど

ちらが正しいのでしようか、ご

指示下さい。 
 

内訳書により積算を行ってくださ

い。本件は協議対象として対応しま

す。 

 

３ 外灯ポール基礎ですが水防倉

庫の 2基以外は、各外灯器具に

含んでの計上で宜しいでしよう

か、ご指示ください。 

 

内訳書により積算を行ってくださ

い。本件は協議対象として対応しま

す。 

４ 金抜内訳書 P11電灯設備 照

明吊バトンの参考メーカー品番

をご指示ください。 

 

メーカー製作品ではありません。

内訳書記載のステンレス管の加工を

想定しています。 

５ 拡声設備 映像音響設備(学習

室) 120型電動巻上スクリーンで

すが図面にはあり、金抜内訳書

にありません。どちらが正しい

のでしようか、ご指示くださ

い。 

 

内訳書により積算を行ってくださ

い。本件は協議対象として対応しま

す。 

   

 


