
   ３)発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者

   ２)上記により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により

工事設計図

令和５年度

長 野 市 建 設 部 建 築 課

発注図日付 修正履歴

設 計 者

一級建築士登録　第270011号

堀 内　敏 明

仕 様 書

１．工事場所

２．工事種目

Ⅰ  　工事概要

　　　の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。

Ｇ□

　5　建具改修工事

　6　内装改修工事

　7　塗装改修工事

　8　耐震改修範囲以外の躯体改修工事

　 　耐震改修工事

　9　環境配慮改修工事

Ⅱ  　建築改修工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて長野市建設工事共通仕様書による。

　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。○

　　　・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。○

２．特記仕様

○

○

（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。○

（３）本工事は特記あるものを除き、長野市契約規則及び工事請負契約書の記載事項による。

（４）特記事項に記載の［     ］内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（５）特記事項に記載の（     ）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（７）長野市環境方針について

建物名 構　造 階　数 延床面積 種　別建設年

（６） 　 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」（以下「グリーン購入法」という。）

４．工事範囲

※「2．工事種目」すべてを工事範囲とする。

・「2．工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。

     ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。

　2　仮設工事

　3　防水改修工事

工事種目

工事項目

３．工事内容

　4　外壁改修工事

モルタル塗り仕上げ外壁

塗り仕上げ外壁

タイル張り仕上げ外壁

コンクリート打放し仕上げ外壁

　　　工事の施工に当たり、長野市環境方針(最新版)を考慮の上、設計図書及び改修標仕に基づくとともに、環境に配慮した

　　　材の使用、工事従業者への教育など、施工に当たり細心の注意を払うことにより、工事の環境への影響を極力少なくす

　　　るよう配慮すること。なお、具体的な計画を、施工計画書に記載し実践するものとする。

　　　また、循環型社会の構築への取り組みとして、リサイクル促進の観点から「長野市溶融スラグ入りコンクリート二次製

　　　品利用基準」に基づき、溶融スラグ入りコンクリート二次製品の積極的な利用に努めること。

（８）長野市公契約等基本条例に関する事項

      受注者等は、法令を遵守するとともに、次に掲げる取組その他長野市公契約等基本条例第３条の基本理念に基づく必要

　　　な取組を行ない、公契約等を適正に履行するよう努めなければならない。

   　※ 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作業所）等へポスターを掲示する

　　　　こと。

   　※ 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場に

　　　　おける合意に基づいて適正に契約を締結すること。

（９）本工事における必要な諸手続等は、原則として受注者において行うこと。

　　　　督職員へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取

　　　　りまとめて提出すること。

   　・ 長野市公契約等労働環境報告書１部及び施工体系図（共通仕様書に定められたもの）の写し１部を契約後速やかに監

　　　材料の使用、廃棄物の発生抑制、アイドリングストップや省エネ重機の使用による省エネルギーの推進、低公害工事機

・FRP防水工事作業

技能士

適用工事種別 技　能　検　定　作　業

・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・左官作業　　・内外装板金作業

外壁改修工事 ・左官作業　　・タイル張り作業　　・建築塗装作業

建具改修工事
・ビル用サッシ施工作業   ・ガラス工事作業

・自動ドア施工作業

・ボード仕上げ工事作業    ・鋼製下地工事作業

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上作業

・壁装作業　　・大工工事作業　　・タイル張り作業

内装改修工事

・建築塗装作業塗装改修工事

耐震改修工事 ・鉄骨組立作業　　・型枠工事作業　　・とび作業

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業   ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ

押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

防水改修工事

石工事 ・石張り作業

植栽工事 ・造園工事作業

見本施工の実施 ・実施する　　　・実施しない

・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業

埋設配管・配線調査 ※ 既存資料調査

・ 放射線透過試験

　　労働安全衛生法､「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ

　　によるほか、次による。

　　（1）作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの

　 　　　とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。

　　（2）放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離

　　　　 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

　　（3）露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

　　（4）付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

　　（5）躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

原板の大きさ（mm）

※ 100×125 以上

※ 428 万画素以上

※ 350 dpi以上

・

下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。 

電子データは、RGB 各 8 ビット（フルカラー）、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。

撮影業者は監督職員の承諾する撮影業者（建築完成写真撮影の実績のある業者）とする｡

※ 1

※ 2

※ 1

提出部数分類・規格 撮影箇所数

・カラー半切木製パネル

※電子データ

   324×400 (mm)

 （ﾌﾙｻｲｽﾞ＋ｻﾑﾈｲﾙ）

※カラー
外部（　　）内部（　　）

外部（　　）内部（　　）

外部（　　）内部（　　）

※ 2L判

・ ｷｬﾋﾞﾈ判

・作成する　　　　・作成しない

電子納品に関する

事項（試行）

※適用する　　　　・適用しない(国庫補助事業による工事）

竣工書類の電子納品について、受注者が電子媒体の提出を希望し、発注者（長野市の工事担

当課）がこれを認めた場合に適用する。

電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする（図面関係、

写真関係のみ）。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費（共通仮設費

の率分）に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。

完成図等

※ 作成する　

完成図

建築主体原図 CADデータ

見開きＡ1製本

見開きＡ3製本

１

１

３

作成方法様式等 部数

総合版製本

備考

※　製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、

　　工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。

保全に関する資料

※ 作成する　提出部数２部

なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き

（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室）を参考に、保全に関する事項について

作成すること。

技術検査 中間技術検査　　・行わない

　　　　　　　　※行う（長野市建設工事中間検査実施要領第３（契約金額5000万以上））

　　　　　　　　※行う（長野市合同検査実施要領第４（条件付一般競争入札対象工事））

化学物質の濃度測定

労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるＶＯＣ測定（対象物：ホルムアルデヒト、トル

エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）を行い、指針値以下で

あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置

（強制換気等による対象物質の放散法、ＶＯＣ等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等）

設計書の仕様のみならず、ＶＯＣ等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生

測定はアクティブ方式にて行う。

着工前の測定    ・ 行わない　　※行う

測定対象室      ※ 図示

測定箇所数      ※ 図示

を講ずるものとする。

測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。

※　電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。

※　CADデータの提出は、CDにjww形式（SXF対応拡張線色･線種)のものを１部提出する。

完成写真

設備工事との取合い 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※ 図示　　　・ 設計ＧＬ= 現状ＧＬ設計ＧＬ

[1.7.2]

[1.7.5]

[1.7.9]

[1.8.2]

[1.9.1～3][表 1.9.1]
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工事写真

・有り　　　・なし工事数量総括表

・ ｢営繕工事電子納品要領（平成24年3月改訂版）｣による

・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで１部提出すること。
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長野市大字北長池

　標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。特別な材料の工法

調査結果

　調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。

　調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。

留意事項

　　　　　材料名（箇所） 調査方法（１材料あたりの試料数：3サンプル）

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

採取箇所　　※ 図示　　・ 

分析対象　　※ アスベスト ６種類（アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、

　　　　　　　　　　　　　　　　　アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト）

分析方法　　※ JIS A 1481-1～4　及び同等以上の精度を有する方法とする。

都道府県等への報告
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※ 行う　石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。

・ 行わない

○分析による石綿含有の調査　　・ 行う　　・ 行わない

建築材料等

　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを

※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の

材料の品質等

　使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら

　かじめ監督職員の承諾を受ける。

　材料・機材等の製造業者は、次の（1）から（6）すべての事項を満たすものとし、この証明

　となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して

　監督職員の承諾を受ける。

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　　(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　　(3) 安定的な供給が可能であること。

　　(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。

　　(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　(6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　判断の基準に従い、「木材･木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」

　(林野庁 平成18年2月15日）に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。

   第三種

　　① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品

　　② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品

　　③ 旧 JIS の Eo 品

　　④ 旧 JAS の Fco 品 

[1.4.2] 12

※ 施工者希望型

　　 本工事は、施工者希望型の週休２日試行工事である。そのため、設計変更時に現場の

　　 閉所状況に応じた各経費の補正を行うものとする。

     ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド

     を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

   2）保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が

     極めて少ないものとする。

     等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

    放散が極めて少ないものとする。

   5）1）、3）及び 4）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

   4）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、

   1）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル

環境配慮

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　と共に、次の 1）から 5）を満たすものとする。

   3）接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性

     の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

     ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

揮発性有機化合物を放散させる建築材料等 [1.4.1]

発生材の処理等 ※構外搬出適切処理 [1.3.12]
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　 　応じた各経費の補正の見直しを行う。

　 　４週８休以上確保した場合の経費補正を行っており、設計変更時に現場の閉所状況に

　 　本工事は、発注者指定型の週休２日試行工事である。そのため、当初設計時において、

・ 発注者指定型

  9 週休2日試行工事 本工事は、週休２日試行工事の対象工事である。実施にあたっては、長野市週休２日工事

試行実施要領により行う。

適用基準等

・工事写真の撮り方（改訂第３版）建築編（建設大臣官房官庁営繕部監修）

  1

章 項　　目 特　　記　　事　　項

○

○1

一
般
共
通
事
項

  2 熱中症対策に資する

現場管理費補正(試行)

・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施

　する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限

　る)、ドライミスト、暑さ指数計測装置の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、

　受発注者間で必要な設置期間等を協議し、設計変更により対応する。

　受注者は、事前（施工計画書等）に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載

　し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。

○

工事実績情報の登録 ※ 適用する（工事カルテ：請負金額500万以上）　　・適用しない  3

火災保険等  4

品質計画 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

    ※ 風速（Vo=30m/s）

     　※ 地表面粗度区分（　・ Ⅰ　・ Ⅱ　※ Ⅲ　・ Ⅳ　）

    ・ 積雪区分　建告示第 1455 号　別表（　　）

○

書類の書式等 ※長野市公共建築工事標準書式による。  5

  6

電気保安技術者 ・適用する　　・適用しない  7

条件明示項目

部分使用　　　・無　　・有　　範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　）

イメージアップ　・行う（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  8

　保険の種類　　・ 火災保険　　※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む )○

　保険期間　　工事着手から工事目的物引渡し日まで

工事目的物及び工事用材料（支給材料を含む）について、次により保険を付す。

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修　令和 4 年版）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説（国土交通省官房官庁営繕部監修令和 4 年版）

引渡し時期：令和　　年　　月

使用開始時期：令和　　年　　月

[1.1.4]

(1.2.2)

[1.3.3]

[1.3.5]部分引渡し　　・無　　・有　　範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　）

○

　　　ただし、JIS規格合格品等で監督職員がそれを確認できた場合はこの限りでない。

　　　への影響を及ぼさない施工計画を検討すること。

（12）作業時間、作業日、騒音振動等については、近隣住民に配慮し、関係法令を遵守することとし、事前に監督職員と協議

　　　の上、工事内容、施工条件等考慮して決めること。特に建設業法、建設リサイクル法に留意すること。

　　　責任において速やかに修復すること。

　　　また、工事車両の通行による道路の損傷には十分留意し、損傷が発生した場合は、道路管理者と協議の上、受注者の

　　　輌に表示し、必要事項を記載した書面を携帯すること。

　　　と。また、竣工時に産業廃棄物処分場及び処分状況写真、マニフェスト手続き経過がわかるマニフェスト集計表(廃棄物

　　　種類毎)を提出すること。

   １)長野市が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当

    　介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報

    　を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　　発注者に報告すること。

　　　と協議を行うこと。

　　　ただし、現寸・製品検査の市係員の出張旅費は、市負担とする。

　　　（受注者の故意または重大な過失による場合、５年間)、木造以外の建物及び工作物２年間(同、10年間)以内に、期日を

　　　定め補修工事をし、市建築課係員の検査を受けること。

　　　(検査時にマニフェスト原本を提示することにより写しの提出は不要とする。)

（10）工事の施工に当たり、建築、電気設備、機械設備等の取合いを十分に検討すること。

（11）本工事は、居ながら工事となるため、施工にあたっては騒音作業、作業動線、安全対策等について可能な限り施設運営

（13）工事の着手前に工事概要等を近隣住民等に周知するなど、理解協力を求めること。

（14）工事中は必要に応じて安全措置としてコーン、コーンバー等により工事エリアと使用エリアを区分すること。

（15）工事中の誤操作、誤作動に十分注意し施工すること。

（16）工事区域外に土砂等を散乱することがないように注意すること。また、道路を汚した場合は速やかに清掃すること。

（17）施工上必要ある個所は、監督職員の指示により適切なる材料をもって養生を施すこと。

（18）記載寸法は参考寸法とし、現場にて精査の上施工すること。

（19）諸材料については、必要に応じ見本品または現品を提出し、監督職員の承諾を受けて使用すること。

（20）工事に伴う廃棄物を収集運搬する際は、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示、排出事業者名、許可番号等を運搬車

（21）撤去工事に伴い発生する産業廃棄物は適正に処分し、事前に産業廃棄物処分業者の許可書、契約書の写しを提出するこ

（22）工事完了後検査不可能個所の施工にあたっては、必要に応じ監督職員の立会いの下、施工すること。

（23）作業終了後試運転を行うこと。試運転は、手動開閉及び電動開閉、模擬信号による連動試験など正常動作確認とする。

（24）工事完了後工事内容、試運転結果等が確認できる完了報告書を作成し監督職員に提出すること。

（25）工事完了後は速やかに工事現場内外の清掃、後片付け及び損傷個所の復旧補修をし、監督職員の確認を受けること。

（26）上記各事項に要する諸経費は、全て受注者において負担する。

（27）工事しゅん工引渡し後特記あるものを除き、工事の施工に起因した不具合が生じた場合は、木造建物及び工作物１年間

（28）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

（29）過去の工事における瑕疵等を発見した場合は速やかに監督職員に報告すること。

Non Scale

石綿含有建材の調査

前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ

　アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事

ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物

等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止

対策徹底マニュアル」を参考に行うこと（書面調査及び現地調査）。

調査範囲　　※ 改修対象の全ての建材　　・ 図示

調査事項

　(a)アスベスト含有建材等の使用部位 

　(b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 

　(c)アスベスト含有建材等使用数量の確認

　(d)施工範囲等の確認

　(e)廃棄物などの搬出方法

[1.5.1]
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既存の石綿含有建材の調査報告書　（貸与　・ 有　　・ 無　）○

　　調査箇所：１階男子トイレ(103)壁材(吹付タイル)天井材（ケイカル板）,

　　　　　　　３階調整室(2)壁材(有孔ケイカル板)　　いずれも石綿含有なし

　名称：長野市オリンピック記念アリーナアスベスト含有調査業務委託　（令和５年１月）

　施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと（建築物石

綿含有建材調査者又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者）。

施工数量調査 調査範囲　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※ 図示　　　

[1.6.2]

[1.6.3]
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　発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対

象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること（特定建築材料における石綿含有の考

え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知（環水大大発第0609

05003号）以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ

れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通

知（環水大大発第080215002号）以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ

シドライト以外の石綿（アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト）が使用されて

ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること）。

　施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア

スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。

R5.10.17

図面番号

（２）（１）及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編・電気設備工事

　　　編・機械設備工事編)(令和４年版)」（以下、「改修標仕」という。）に記載されていない事項は、国土交通省大臣官

      房官庁営繕部監修の｢公共建築工事標準仕様書 (建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)(令和４年版)」(以下

「標仕」という。)による。

　　　関係法令等（条例を含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）の規定を優先する。

　　　なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。

（３）改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが

01

工事設計図

 RC,S,StWエムウェーブ ３階 　73,476.639

　本工事は、エムウェーブの消防設備点検における指摘不良箇所を改修するものである。

エムウェーブ消防設備改修

エムウェーブ消防設備改修

特記仕様書（１）

　本工事における材料等の調達及び書類作成などを含めたすべての実質工事期間は、3.0ヶ月とする。

なお、契約約款10条第3項に規定する「現場代理人の常駐を要しないことができる」期間は、施設等に

　工事にあたっては、関係者と十分に打ち合わせを行い、施設運営に支障のないよう施工計画を立て、

施工時に配慮すると共に安全管理に万全を期すること。

　・シャッター作動不良：自動閉鎖装置交換、手動閉装置交換、ワイヤー交換　他。

　・防煙垂れ壁作動不良：自動閉鎖装置交換、手動閉装置交換、ワイヤー交換　他。

　・防火戸作動不良：レリーズ交換　他。

・自動火災報知設備：感知器更新　他。

・非常放送設備：スピーカー更新。

・電灯設備：誘導灯更新。

・排煙設備：排煙口交換、SFD作動機交換、手動開閉装置交換。

・不活性ガス消火設備：CO2容器交換、蓄電池交換。

　・工事に伴う発生材については、請負者の責任において関係法令に基づき適正処分すること。

・放水銃設備：コンプレッサー調査・オイル交換、１号放水銃配管交換。

・泡消火設備：泡ヘッド交換、電磁弁交換、蓄電池交換、泡配管修繕。

影響が出ないように打合せにより決定する。

　　　済証の提出を行うこと。

　　※消防法上規定されている申請・届出・検査を行い、竣工時には長野市消防局より発行される検査



発注図工事設計図

令和５年度

長 野 市 建 設 部 建 築 課

日付 修正履歴

設 計 者

一級建築士登録　第270011号

堀 内　敏 明

  1 足場その他

専用足場方式により行うこと。

による足場の組立て等に関する基準」における２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行

内部足場

外部足場

足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1（2）によるほか、設置においては、「手すり先行工法

　　種別　※ きゃたつ、足場板等　　・ローリングタワー　・　　

　　種別　※ 枠組足場又はくさび緊結式足場　・ 単管本足場　・ 仮設ゴンドラ

　　　　　・ 移動式足場

材料、撤去材等の運搬

　　・ A 種　※ B 種　・ C 種　・ D 種　・ E 種

　　範囲　※ 工事に必要な範囲

・ 設置する　・ 設置しない

既存部分の養生　　※ ビニルシート等　・　　

既存家具等の養生　※ ビニルシート等　・　　

  2 養生

固定家具等の移動　※ 行わない　　　　・ 行う（図示）

種　別 仕上材（厚さ mm）下　地

  3 仮設間仕切り等の種別

・ A 種 ※ 軽量鉄骨

・ 木下地

・ 合板（※ 9.0　・　　　　）

※ せっこうボード（※ 9.5　・　　　）

　単管下地 防炎シート

・ 鋼製扉

※ 木製扉

※ 片面フラッシュ程度　・　　

※ 合板張り程度　・　　

・ 片面

※ 無し

・ 有り

※ 無し

塗　装

仮設扉

・ C 種

充てん材　・グラスウール　32K(厚：50mm以上)　 　・　　

※ B 種

  4

仮設間仕切

監督職員事務所 ・ 既存建物内の一部を使用する     ・ 構内に設置する

※ 設けない

工事用水  5

工事用電力 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※ 有償　・ 無償）  6

交通誘導員  7 ※配置する　(　　　　　　　)　　・配置しない

既存ブラインド、カーテン等の養生　※ ビニルシート等（保管場所　　　　　）　・　　

2

仮
設
工
事

[2.2.1]

[2.2.1]

[2.2.1]

[2.2.1][表 2.2.1]

[2.3.1]

[2.3.2][表 2.3.1]

[2.4.1]

  1 改修工法の適用

・ 鋼製建具

・ 鋼製軽量建具

・ ステンレス製建具

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・ ※ 建具表による　・ 図示

・ ・ ※ 建具表による　・ 図示

・ 内部

・ 外部

※ 建具表による　・ 図示

※ 建具表による　・ 図示

※ 建具表による　・ 図示

かぶせ工法

・ アルミニウム製建具

撤去工法 適用箇所建具の種類

見本の製作等

防犯建物部品

アルミニウム製建具 外部に面する建具

施工箇所枠見込み(mm)水密性気圧性耐風圧性種　別

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　Ｓ－４

　Ｓ－５

　Ｓ－６

　※ 70

　・

　　100

　※ 図示

水切板、ぜん板等　※図示による

防音ドアセット、防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

断熱ドアセット、断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

耐震ドアセット　　　　　　　　　　・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

Ｇ□

  2

  3

  4

Ａ-４ Ｗ-５

5

建
具
改
修
工
事

結露水の処理方法　※図示による

屋内建具

網戸

　形　　式　※ 外部可動式　・ 固定式

　網の種別　※ ガラス繊維入り合成樹脂製  ・ 合成樹脂製　・ ステンレス製（SUS 316）

  5

  6 樹脂製建具 外部に面する建具

施工箇所枠見込み(mm)水密性気圧性耐風圧性種　別

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　Ｓ－４

　Ｓ－５

　Ｓ－６

　※ 70

　・

　※ 図示

Ａ-４

Ｗ-４

Ｗ-５

　表面処理　※ BB-1種　・ BB-2種（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　表面処理　※ BC-1 種又は BB-1 種　　　

         　 ・ BC-2 種又は BB-2 種（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

遮音性能等級　　・Ｔ－１種　　・Ｔ－２種

断熱性能等級　　・Ｈ－４種　　・Ｈ－５種　　・Ｈ－６種　　・Ｈ－７種　　・Ｈ－８種

日射熱取得性等級　　・Ｎ－１種　　・Ｎ－２種　　・Ｎ－３種

表面色　　※ 標準色　　・特注色

[5.1.3]

[5.1.5]

[5.1.7]

[5.2.2][表 5.2.1]

[5.2.4][表 5.2.2]

[5.2.5]

[5.2.4]

[5.2.2]

[5.2.4][表 5.2.2]

[5.2.3]

[5.3.2][表 5.3.1]

[5.3.4]

建具見本製作　　　・ 行う（建具符号：　　　）　※ 行わない

特殊な建具の仮組　・ 行う（建具符号：　　　）　※ 行わない

・ 適用する（図示）　　　・ 適用しない

Ａ-３ Ｗ-４

防虫網の材料

鋼製建具 防火戸の指定　　　　※　建具表による

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

特定防火設備の戸　　・ 適用する

耐風圧性　・ Ｓ-4　・ Ｓ-5　・ Ｓ-6

  7

又は有効高さが2,400㎜を超える場合の鋼板類の厚さ　　　※図示

片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950㎜

防音ドアセット、防音サッシ　　・適用する　遮音性の等級（　　）

断熱ドアセット、断熱サッシ　　・適用する　断熱性の等級（　　）

耐震ドアセット　　　　　　　　・適用する　面内変形追随性の等級（　　）

くつずりの仕上　　※　ステンレス鋼板　ＨＬ

[5.1.4]

[5.4.4]

[5.4.2][表 5.4.1]

[5.4.2]

[5.4.2]

[5.4.2]

[5.4.2]

[5.4.4]

[5.4.4]

片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950㎜

又は有効高さが2,400㎜を超える場合の鋼板類の厚さ　　　※図示

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による鋼製軽量建具  8

防音ドアセット、防音サッシ　　・適用する　遮音性の等級（　　）

断熱ドアセット、断熱サッシ　　・適用する　断熱性の等級（　　）

耐震ドアセット　　　　　　　　・適用する　面内変形追随性の等級（　　）

[5.5.2]

[5.5.2]

[5.5.2]

[5.5.2]

[5.5.4]

ステンレス製建具 簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

施工箇所

屋外

屋内

　※　SUS304又はSUS430JIL

　※　SUS430　　・　SUS304又はSUS430JIL

鋼材の種類

表面仕上げ　※ ＨＬ程度　・ 鏡面仕上げ　

曲げ加工　　 ※ 普通曲げ　・ 角出し曲げ（補強あり）

特定防火設備の戸　　・ 適用あり

くつずりの仕上　　※　ステンレス鋼板　ＨＬ

耐風圧性の適用は建具表による

[5.6.2]

[5.6.3]

[表 5.6.1]

[5.6.4]

[5.6.5]

  9

木製建具 10

・フラッシュ戸

　表面材の合板の種類

・普通合板 接着の程度

　※水掛り箇所１類、その他２類以上

　・

板面の品質　※広葉樹１等　

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

接着の程度

　※水掛り箇所１類、その他２類以上

　・

板面の品質　※広葉樹１等　

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

接着の程度

　※水掛り箇所１類、その他２類以上

　・

板面の品質　※広葉樹１等　

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・ＭＤＦ

・特殊加工化粧合板

・天然木化粧合板

合板の種類 備　考表面材の品質等

表裏面の状態による区分（　　　　　）

曲げ強さによる区分（　　　　　　　）

接着剤による区分（　　　　　　　　）

難燃性による区分（　　　　　　　　）

　引戸の定規縁　　・召し合せかまちいんろう付きとする

　表面板の厚さ　　※表5.7.6による

・かまち戸

　　かまち樹種（　　　　）　　鏡板樹種（　　　　）

・ふすま

　　種別、工法　　・Ⅰ型　　・Ⅱ型

　　上張り　　　　・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度

・戸ぶすま

・紙張り障子

建具用金物 11 金物の種類・見え掛り部の材質等

　※改修標仕 表5.8.1及び適用（備考欄の特記事項も含め）は、建具表による

金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

木製建具に使用する戸車及びレール

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置

 12 鍵

鍵の製作本数等　　※ ３本１組　・（　）本　　　鍵箱　※ 必要　・ 不要

マスターキー　　※ 製作する　・ 製作しない

[5.7.2][表5.7.1]

[5.7.2]

[5.7.2]

[5.7.2][表5.7.2]

[5.7.3]

[5.7.4]

[5.7.2][5.7.3][表5.7.9]

[5.7.2][表5.7.3][5.7.3][表5.7.7][5.7.4][表5.7.10]

[5.7.2][5.7.3][表5.7.7][5.7.4]

[5.7.2][表5.7.4][5.7.3][表5.7.11]

[5.8.2]

[5.8.4]

建具材の加工、組立時の含水率　　　　※ Ａ種　　　　・ Ｂ種

枠、くつずりの材料　　　　　　　　　・ 建具表による　　　・　

接着剤のホルムアルデヒド放散量　　　※ Ｆ☆☆☆☆　　　　・　

　表面材のホルムアルデヒド放散量　　　※Ｆ☆☆☆☆　　・　

　　見込み寸法　※36mm　　・建具表による　　・　

　　見込み寸法　※19.5mm　　・建具表による　　・　

　　縁仕上　　　　・塗り縁　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

　　表面材の種類、品質等（　　　　　）

　　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　　・　

　　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　　・　

　※改修標仕 表5.8.2による　　　・　

　※改修標仕 表5.8.3による　　　・　

　※改修標仕 表5.8.4による　　　・　

　※改修標仕 表5.8.3による　　　・　

　・建具表による　　　・　

　・　

自動ドア開閉装置

自動ドア開閉装置の性能

　駆動装置の性能

　　　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない

　　※引き戸用駆動装置の場合、改修標仕 表5.9.1による

　　　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない

検出装置の性能

・

　　　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない

　車椅子使用者用便房出入口の引き戸用駆動装置の性能

　　※引き戸用駆動装置の場合、改修標仕 表5.9.2による

　　※引き戸用駆動装置の場合、改修標仕 表5.9.3による

引き戸用検出装置の種類は、改修標仕 表5.9.4による

　種類　・光線（反射）センサー　　・熱線センサー　　・音波センサー　　・光電センサー

　　　　・電波センサー　　・タッチスイッチ（・無線式　・光電式）・押しボタンスイッチ

　　　　・車椅子使用者便房スイッチ（・大形（開・閉）押しボタンスイッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・非接触スイッチ）

凍結防止装置　　・適用する　　・適用しない

 13 [5.9.2]

[5.9.2]

[5.9.2]

[5.9.2]

戸の開閉方式　　・図示による　　　・　

 ・　

 ・　

自閉式上吊り引戸装置 性能　　　※改修標仕 表5.10.1による　　・図示による 14

 15 重量シャッター

・ 防煙シャッター

・ 管理用シャッター

・ 屋内用防火シャッター

・ 外壁用防火シャッター

シャッターの種類

シャッターの種類

　※ 電動式（手動併用） ・ 手動式　

　※ 電動式（手動併用） ・ 手動式　

　※ 電動式（手動併用） ・ 手動式　

　※ 電動式（手動併用） ・ 手動式　

開閉方式の種類

[5.10.3]

[5.11.2]

外部開口部に設ける重量シャッター　　耐風圧強度（　　）pa

安全装置の設置箇所

管理用シャッターのシャッターケース　　　・設ける　　　・設けない

スラット及びシャッターケース用鋼板

　鋼板の種類　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　　　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

ステンレス鋼板の種類

軽量シャッター 16 開閉方式　　※ 手動式　・ 電動式（手動併用）

耐風圧強度（　　）pa

電動式の場合の安全装置

スラットの材質の種類

・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）

スラットの種類

　・ インターロッキング形    ・ オーバーラッピング形

オーバーヘッドドア 16 区分、材料

※溶融亜鉛めっき鋼板

・ ステンレス鋼板

※ ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ

・ ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ

・ ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙの材料

・ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形

・ ﾛｰﾍｯﾄﾞ形

・ ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ ﾊﾞｰﾁｶﾙ形

・ 電動式

※ ﾊﾞﾗﾝｽ式

・ ﾁｪｰﾝ式

ｾｸｼｮﾝ材料 風圧力区分

(Pa)

開閉方式 収納形式

・125

・100

・75

・50

電動式の場合の障害物感知装置の設置箇所　　・図示（　　　　　）

 17 ガラス 適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組合せは建具表及び図示による

・フロート板ガラスの品質及び厚さの呼びによる種類

　　・図示（※建具表　・　　　　）による

・型板ガラスの厚さによる種類

・

・網入板ガラス及び線入板ガラス　網又は線の形状、板の表面の状態、厚さの呼びによる種類

・合わせガラス　材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、合わせガラスの合計厚さ、特性による種類

・強化ガラス

　形状による種類、材料板ガラスの種類による名称（呼び厚を含む）、特性による種類

・熱線吸収板ガラス　板ガラスによる種類、厚さによる種類、性能による種類

・複層ガラス

　及び日射遮熱性による区分、乾燥気体の種類

　材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性

・熱線反射ガラス

　材料板ガラスの種類、厚さによる種類、日射熱遮へい性及び耐久性の区分

・倍強度ガラス　材料板ガラスの種類、厚さによる種類

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　　・図示（※建具表　・　　　　）による ・

　アルミニウム製

建具の種類

ガラス留め材及び溝の大きさ

　ステンレス製

　鋼製及び鋼製軽量

　樹脂製

　・ 建築用ガスケット

　※ シーリング材

　　※グレイジングチャンネル

・

　・ 建築用ガスケット

　　・グレイジングビート

　※ シーリング材

　※ シーリング材

・

・

ガラスの留め材

　※ 建具の製造所の仕様による

・

ガラス溝の大きさ(mm)

・

　※ 建具の製造所の仕様による

・

　※ 建具の製造所の仕様による

・

　※ 建具の製造所の仕様による

[5.11.2]

[5.11.2]

[5.11.3]

[5.11.3][5.6.3]

[5.12.2][表5.12.1]

[5.12.3]

[5.12.4]

[5.13.2][5.13.3]

[5.14.2]

[5.14.2][5.14.3][図5.14.1]

　急降下制御装置または急降下停止装置の設置個所　　・図示による　　・　

　障害物感知装置の設置個所　　　　　　　　　　　　・図示による　　・　

　危害防止機構の設置個所　　　　　　　　　　　　　・図示による　　・　

　めっきの付着量　　※Z12又はF12　　　・　

　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　　・　

　障害物感知装置の設置個所　　・図示による　　　・　

　　めっきの付着量　※ Z06又はF06　　　・　

　　めっきの付着量　※ AZ90　　　・　

飛散防止性能ＡＢ

 19 性能値

※ 内貼り　・ 外貼り

貼り面

ＳＦ

ＳＣ

記号

ＧＳ

品質　JIS A5759 による　　

用途による区分

・ 日射調整フィルム

※ ガラス飛散防止フィルム　　

・ ガラス貫通防止フィルム

ガラス用フィルム

 18 ガラスブロック積み 材料等

・ 長方形

・ 正方形 ・160×160

・200×200

表面

形状

呼び寸法

（mm）

95

95

厚さ

（mm）

色調

乳白クリア

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

目地幅（mm）

曲面積み平積み

※8～15

・15～25

外側

※15以下

内側

※6以上

・

伸縮調整目地位置

（mm）

※6m以下ごとに

幅10～25

・図示

・

　壁用金属枠及び補強材

　　・設ける（形状　・図示　　・　　　　　）　　・設けない

　力骨　材質　※ステンレス鋼（SUS304）

　　　　寸法　※径5.5mm

　　　　形状　※はしご形状複筋及び単筋

　化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　）

　シーリング材の種類　（　　　　　　　　）

　金属製化粧カバー　材質　　・ステンレス製　　・アルミニウム製

　　　　　　　　　　寸法　　・図示による

　　　　　　　　　　形状　　・図示による

・

・

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法　　※適用する　　・適用しない 

　木下地の場合の壁用金属枠の取付け間隔（　　　　　　）

　目地部の横力骨の納まり

　　※ガラスブロック製造所の仕様による　　・図示による

[5.14.5]

[5.14.5]

　　防護シートによる養生　・ 行う  ・ 行わない

○

○

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※ 有償　・ 無償）

Non Scale
R5.10.17

図面番号
02

エムウェーブ消防設備改修

特記仕様書（２）



令和５年度

工事設計図

長 野 市 建 設 部 建 築 課

発注図日付 修正履歴

設 計 者

一級建築士登録　第270011号

堀 内　敏 明
Non Scale

図面番号

共通事項:作動確認及び点検、調整を行い、必要に応じ潤滑油注しを行うこと。点検報告書を提出すること。

駐8

駐15

北3

北7

南1

北14

北15

北16

北23

北24

北25

南3

北8

北9

北10

北11

北12

北18

北19

北20

北21

ダンパー

３

３

３

３

３

３

１

１

１

１

１

１

１

B1

B1

B1

B1

B1

３

３

３

駐車場

駐車場

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室西側

北中央東廊下

人工芝ピット

北中央

北中央

北中央

北中央 廊下

北西 記念館

北西 記念館

南中央

３０１号室

３０７号室

３０９号室

３０４号室

３０６号室

ラウンジ

北中央トイレ前

北中央東
３０５

北中央東
３０８

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

排煙口

符号 名称
階数 室名

使用場所

パネル型
自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型

パネル型
自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型
パネル型

自動復帰型

ＳＦＤ

―

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

―

―

形式
排煙口

交換

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

交換

交換

手動開

閉装置

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

交換

―

―

―

ＳＦＤ

作動機

開放確認が復旧せず

巻き上げ不良

不作動

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

押しボタンカバー破損

リミットスイッチ不良

リミットスイッチ不良

リミットスイッチ不良

リミットスイッチ不良

リミットスイッチ不良

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

開放確認が復旧せず

手動開放装置不良
押しボタン不良

既存不良内容

消防設備点検時における
工事内容

650×650

―

仕様

長野運動公園

千曲川

三陽中 千曲川リバーフロント

屋島橋

大豆島小

東部浄化センター

落合橋
清掃センター

五輪大橋

工事場所：エムウェーブ

案内図　　S=Non

建具分類符号

重量ｼｬｯﾀｰ B1

階数

駐車場

防火戸

の適用

工事内容

自動閉鎖装置 開閉機 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 制御盤 ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ
ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ 手動閉鎖装置

防火防煙
特防

駆動

方式

電動

室名

使用場所

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

――

特防
防火防煙

特防
防火防煙

特防
防火防煙

特防
防火防煙

電動

電動

電動

電動

消防設備点検時における

既存不良内容

降下不良

降下不良

降下不良

降下不良

(BOX内起動ﾜｲﾔｰ引ききれない)
降下不良

寸法(ｍ)

(参考値)
W×H

4.95×2.52

6.05×2.61

6.05×2.61

6.05×2.61

4.96×2.58

駐1

駐2

駐3

駐4

駐2'

B1 駐車場鋼製ドア 煙感特防手動 防火戸開閉不良
(閉じ力不足)0.9×2.1駐5

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

重量ｼｬｯﾀｰ B1 駐車場

特防
防火防煙

特防
防火防煙

特防
防火防煙

特防
防火防煙

特防
防火防煙

防火防煙

電動

電動

電動

電動

電動

電動

降下不良
(BOX内起動ﾜｲﾔｰ引ききれない)

(BOX内起動ﾜｲﾔｰ引ききれない)
降下不良

起動押しボタン不良
復旧ワイヤー不良

降下不良

降下不良

降下不良

3.5×2.9

6.05×2.61

5.46×2.58

5.46×2.58

5.46×2.58

5.46×2.58

B1 北
ゴミ庫
北B1

荷捌き場

重量ｼｬｯﾀｰ

重量ｼｬｯﾀｰ

特防
防火防煙

特防
防火防煙

電動

電動

手動開閉装置不良
(レリーズ復旧不可)

(手動起動不可)

6.0×2.8

3.6×2.8

特防

B1重量ｼｬｯﾀｰ 防火防煙電動
特防

駐車場 6.05×2.61

駐6

駐7

駐9

駐10

駐12

駐13

北1

北2

駐14

重量ｼｬｯﾀｰ ２ 北
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ(1) 煙感特防電動 手動開閉装置不良

(レリーズ復旧不可)4.5×1.1北6

交換
ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ― ―

手動開閉装置不良
交換

ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ

交換
ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ― ―

― ―

ﾚﾘｰｽﾞ(ﾗｯﾁ)

交換
― ―

―

―

― ―

調整
リミット

調整
リミット

――

――

― ――

― ―― ―

―

交換

―― ― ― ――

―― ― ――

交換 ―― ― ――

交換

交換

交換 ― ― ― ― ――

交換― ― ―― ――

交換 ― ― ― ― ――

交換 ― ― ― ― ―

交換 ― ― ― ― ――

手動開閉装置不良

交換

交換

共通事項:作動確認及び点検、調整を行い、必要に応じ潤滑油注しを行うこと。点検報告書を提出すること。

※自動閉鎖装置、開閉機、手動閉鎖

（参考図）S=Non
シャッター詳細図

　装置、座板スイッチ交換　他
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450×450

―

450×450

450×450

550×550

450×450

400×400

550×550

―

300×300

300×300

300×300

300×300

300×300

600×600

300×300

300×300

350×350

650×650 交換

座板ｽｲｯﾁ 　他

―― ― ― ――

座板スイッチ

交換
オートヒンジ

開閉器間― ― ――― ―
再結線調整

注油 調整

手動開放装置不良
作動不可

―

―

―

交換

交換

交換

―

―

―

１鋼製ドア 1.7×2.1 手動 煙感特防

北17 １鋼製ドア 1.7×2.1 手動 煙感特防１０３
事務室廊下

― ― ― ― ― ラッチ不良

北26 廊下(1)

―

6.5×0.5
ホール(7)

１防煙垂れ壁 南 可動式 ― 降下不良南2

１ 降下不良南4 重量ｼｬｯﾀｰ 器具庫(1) 4.8×2.8 電動 防火防煙

ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ
調整

― ― ― ― ――

特防

ヒンジ調整― ― ― ― ―― 作動不良

注油 調整― ― ―― ― ―

ラッチ交換

― ― ― ― ―― パトライト調整 パトライト不良B1重量ｼｬｯﾀｰ 防火防煙電動北6' 6.0×2.8
特防

駐車場
北側入口
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電気設備凡例表

設備名

電灯設備自動火災報知設備

設備名

電灯設備

ガス漏れ警報設備

非常放送設備

符号

階数 室名

使用場所

1

2

北2

北2

北1

北3

北4

北5

北6

北7

1

1

1

1

1

1

2南1

南2

北1

北3

北4

北5

2

2

2

2

2

南2

南3

南1 M3

M3

M3

南1 3

103室前通路

アリーナ内北東

アリーナ内中央出口

アリーナ内東北

更衣室前廊下階段出口

中央ホール出入口

シアター内

コンコース南西出口

コンコース南西出口

コンコース外部階段出口

コンコース東外部出口

コンコース西外部出口

インフォメーション前

A4（東）階段出入口

中央西側
バックスタンド出入口

A3（西）階段出入口

機械室（305）室内通路

コンコース中央付近出口
女子WC前

男子WC前

女子WC前

１ アリーナ西南南9

符号

①

②

③

④

⑤

B1

階数 室名

使用場所

B1

B1 駐車場

東側スロープ

西側スロープ

1 北側事務室

3 調整室

⑥ 3 機械室（302）

通路南西ホール9出口

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

ー 厨房

製氷機械室

ボイラー室

空調機械室

ー

ー

ー

① 北側
空調機械室（B03)

② 南側ゴミ庫

③ 2 N1出口

駐1

駐2

駐3

駐4

駐6

駐5

北1

北2

１

１

１

１

１

１

１

１

北3

北4

北5

南1

南2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

南1

南2

南3

南4

南5

南6

南7

南8

駐車場
柱48東側
駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

柱317中央

柱323中央

柱558東側

リンク中央出入口

柱217

北側ホール出入口

トレーニング前

ELVホール
NTC室スタッフ用入口前

NTC室内

空調機械室（B01）前

器具庫西側出入口

中央ホール出入口

正面玄関

正面玄関

通路南東WC付近

アリーナ内南東出口

C階段出入口

アリーナ内南西出口

器具庫（3）

駐11

B1

B1 48柱北側

工事内容

B級20W通路誘導灯　片面・右矢印　天吊型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・両矢印　壁埋込型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型ガード付　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　左矢印　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W通路誘導灯　片面・右矢印　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

工事内容

定温式スポット型感知器特種防水　1個更新

2種煙感知器　1個移設

定温式スポット型感知器特種防水　1個更新

2種煙感知器　3個更新

2種煙感知器　2個取付け
定温式スポット型感知器防水　4個撤去

2種煙感知器　2個取付け
定温式スポット型感知器防水　4個撤去

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

都市ガス用ガス漏れ検知器　2個更新

都市ガス用ガス漏れ検知器　10個更新

都市ガス用ガス漏れ検知器　2個更新

都市ガス用ガス漏れ検知器　1個更新

木製壁掛型スピーカー3WATT付　1個更新

木製壁掛型スピーカー3WATT付　1個更新

天井埋込型スピーカー3WATT付　1個更新

B級20W通路誘導灯　片面・右矢印　天吊型　1個更新

B級20W通路誘導灯　両面・片矢印　天吊型　1個更新

B級10W通路誘導灯　両面・片矢印　天吊型　1個更新

B級20W通路誘導灯　両面・片矢印　天吊型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁付型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・両矢印　天井直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　天井直付型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・両矢印　壁埋込型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　天井直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　天井直付型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・右矢印　壁埋込型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　天井直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　天井直付型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・右矢印　壁埋込型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　天井直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯　壁直付型ガード付　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級20W避難口誘導灯FL付　壁直付型　1個更新

B級10W通路誘導灯　片面・右矢印　壁埋込型　1個更新

定温式スポット型感知器　1種防水　1個更新

エムウェーブ消防設備改修
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機械室

EV－1,2

倉庫（B104）

ホール（2）

厨房（2）

メイン
スタンド

中央入口

スタンド

バック

中央入口

（5）

ホール

U

223200

7200

14400

U

駐車場

55
00

建築主体工事範囲

3600

6000

S.S

外構工事範囲

U

U

駐車場西出口

11000 5500

S.S

7500

S.S

X2 X5 X8 X11 X14 X17 X20 X23

480048004800

14400

4800 4800

14400

4800 4800

14400

4800 48004800

14400

4800

（B07）

5500

S.S

PS （6）

上部 OAAD AD上部

U

U

ホール

空調機械室

警備室（4）

（B03）

機械室
西入口

スタンド

バック

5500

S.S

5500

S.S

6000

S.S

5500

S.S

U

D

EPS

EPS

6000

S.S

5500

S.S

5500

S.S

6000

S.S

36004800

14400

7200 48003600

14400

4800 4800

14400

4800 4800 4800 3600

DS

人工芝格納ピット

5500

S.S

5500

S.S

6000

S.S

5500

S.S

5500

S.S

サービスEV

（B103）

EV－3

機械室

倉庫

5500

59
00

55
00

5500

66
00

6000

S.S

S.S

S.S S.S

6000

S.S

5500

S.S

建築主体工事範囲

プラットホーム西

U

駐車場西入口 S.S

U

D

外構工事範囲

S.S

S.S

発電機室

メイン

スタンド

西入口U

S.S

PS

前室

ホール

PS

警備室（1）

U

U

U

DS

防災センター

上部 OAAD AD上部 EPS

（B101）

EPS

倉庫
U

（1）

D

PS

仮眠室

D

D

空調機械室 （B01）

電気室

EPS

D

廊下（1）

D.W

D

U

U

EPS
 PS

厨房（1）

55
00

S.S

S.S

奈落ピット

S.S

S.S

,,

S.S

,,
,,

,,
,,

,,

S.S

S.S

室

炭酸ガス

ゴミ庫
ポンプ

室

消火

D

北

U  DS ボンベ

荷降場

D

D

EV

身障者
サービス

EV－4

機械室

66
00 S.S

55
00

59
00

機械室

EPS

受水槽室

D D

廊下（2）

（B01）

EPS

D

DS

PS

ポンプ室

機械室

休憩室

空調

（1）

（B02）

空調

（B03）

機械室

井水

U

D

PS

40
00

0

建築主体工事範囲

3600

6000

S.S

X26 X29 X32 X35 X38 X41 X44 X47

14400

4800

14400

3600 4800 4800 4800

DS

4800 4800 3600 3600

14400

7200 4800

PS
U

南ゴミ庫

55005500

S.S

6000

S.S S.S

5500

S.S

6000

S.S

人工芝格納ピット

E PS

5500

S.S

5500

S.S

5500

S.S

6000

S.S

5500

S.S

4800

14400

4800 4800 4800

14400

4800 4800

ポンプピット

4800

14400

4800 4800

14400

4800 4800

空調機械室

5500

S.S

U

（融氷ピット）

EPS

D

EPS

6000

S.S

5500

S.S

60005500

S.S S.S

（B06）
PS（4）

上部上部 AD OAAD

ホール
U

U

5500

S.S

6000

S.S

警備室（3）

スタンド

バック

東入口
（B02）

機械室

5500

S.S

5500

S.S

36
60

0

外構工事範囲

A1

B

U

5500

S.S

S.S

7500

U
EPS

駐車場東入口

11000

Y3 S1

21
80

0

Y130
00

55
00

Y2

50
0

建築主体工事範囲

機械室

製氷機械室

S.S

( B1FL+ 0 )

U

U

S.S

S.S

S.S

男子トイレ（B01）

EPS

S.S S.S

U

U

DS

PS

D

女子トイレ（B01）
EPS

冷凍機室

多目的トイレ（B01） 廊下（3）

DD

鏡，バー

S.S

S.S

ボイラー室

（B04）

DS

EPS

D

EPS
D D

メイン

スタンド

東入口 U

ホール

（B102）

倉庫

EPS

空調機械室

（B05）

PS

警備室（2）

DS

（3）

U

U

U

上部上部
D

AD OAAD

マッサージ室

品
休

室

憩
庫

U U

（2）

食

トレーニングルーム 空調

U

40
00

0

プラットホーム東

80
00

0 S2

S.S

トレンチ

UU

駐車場東出口

U

S3

50
0

21
80

0

Y5

92
00

Y4

36
60

0

外構工事範囲

C

D

Ｄ
Ｅ

Ｂ１－１

Ｄ

Ｅ
受信機へ

Ｂ１－１へ
Ｂ１－２

Ｄ

Ｄ Ｅ，Ｆ

Ｄ

Ｂ１－２へＤ

Ｂ１－２へ
１－２

ＡＥ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＡＥ１．２－５Ｐ\U+00D7２

受信機へ

Ｂ１－２へ

ＡＥ０．９－１０Ｐ\U+00D7２

ＨＰ１．２－　５Ｐ

Ｂ１－１へ

ＡＥ０．９－１０Ｐ（ＰＦ２２）

ＨＰ５Ｐ

ＡＥ１０Ｐ

Ｂ１－１へ

Ｂ１－１へ

ＡＥ０．９－１０Ｐ（ＰＦ２２）\U+00D7２

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）
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蓄電池

蓄電池

泡配管

泡ヘッド

No.7 アラーム弁上

B1

B1

B1

B1
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階数

使用場所

室名
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コンプレッサー B1 消火ポンプ室

泡①

泡②

泡③

泡④

泡⑤

放水銃①

符号
既存不良内容

消防設備点検時における

ヘッド変形×４箇所

配管破損×２箇所

接地抵抗計測不能

電磁弁不良

オイル漏れ

工事内容

交換

接地抵抗是正

電磁弁交換

泡ヘッド交換

泡配管修繕

調査・オイル交換

製造年2010年3月製・要交換

符号
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消火設備 B1
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使用場所
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蓄電池設備

容器弁
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室名 既存不良内容

消防設備点検時における
工事内容

交換

交換

製造年2010年3月製・要交換

1995年×11本,1996年×30本・要耐圧試験
容器弁の耐圧試験時期

工事設計図

設 計 者

一級建築士登録　第270011号

堀 内　敏 明
令和５年度

図面番号

長 野 市 建 設 部 建 築 課

消火設備　地下１階平面図

発注図
R5.10.17
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放水銃②

名称
階数

使用場所

室名
符号

既存不良内容

消防設備点検時における
工事内容

１号放水銃 ３ スタンド 配管ピンポール、水漏れ配管交換

工事設計図

設 計 者
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堀 内　敏 明
令和５年度

発注図

図面番号

長 野 市 建 設 部 建 築 課

R5.10.17
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